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Communiqué de presse
Complément au communiqué du 18 septembre 2003

Incident  du 17 septembre au terminal  méthanier  de Gaz de France
 à  Fos sur  Mer/Tonkin

Rappel des faits

Le 17 septembre à 19h30, une explosion est survenue au pied de la torche de sécurité
du terminal méthanier de Gaz de France à Fos sur Mer/Tonkin. Dans un premier temps
il a été décidé d'évacuer par les évents les gaz des réservoirs qui ne pouvaient plus
être acheminés à la torche endommagée.  Puis, afin de supprimer ces rejets à
l’atmosphère, Gaz de France en liaison avec les ingénieurs de la DRIRE, a décidé de
renvoyer  ce gaz sur le réseau commercial. Les pompes d’alimentation du réseau, qui
étaient en cours de maintenance programmée, ont pu être remises en service dès le 19
septembre comme prévu.

Situation actuelle

La torche n’a toujours pas été remise en service. Mais depuis le 19 septembre
l’évacuation du gaz sur le réseau a permis d’éviter tout nouveau rejet de gaz à
l’atmosphère.

Les  investigations menées, depuis, par GDF en liaison avec la DRIRE, pour
déterminer les causes de cet incident n’ont permis de formuler que des hypothèses sur
son origine, faute de trouver des indices évidents sur l’installation après l’explosion.
Une fuite de gaz aurait pu se produire sur l’une des tuyauteries de gaz passant en pied
de torche. L’inflammation de la nappe de gaz aurait pu être provoquée par la flamme
de la torche.

Des modifications de l 'installation ont donc été décidées suite à cette analyse. Elles
seront réalisées en même temps que les travaux de réparation des dégâts occasionnés
par l’explosion. La remise en service de la torche est prévue avant fin octobre.


